
정격용량 : 16A 250V

Heater 제대로 알고 쓰자

누전차단기 : 20 ~ 30A

1. 콘센트 정격 전류 용량 : 최대16A

1) 전류를 전력으로 환산하면 : 3.5kW

2) 콘센트 1개에 히터가 3kW를(안전성 고려) 사용할 수 있으며

그 이상은 전용 차단기를 사용하거나 대용량(예: 30A) 콘센트

를 사용 해야 함

2. 전선 굵기 산정(연속 허용 전류)

- 1.5 ㎟ : 17A = 단상 3.7kW

- 2.5 ㎟ : 24A = 단상 5.2kW

3. 설치 전 꼭 Heater 명판을 확인하여

전류 및 전력용량 확인 요!!!

4. 콘센트에 문어발식 부하 연결을 지양!!

5. 기타 문의 사향은 연합전기 (☎ 032-468-0600)으로 연락 바랍니다


